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Resumo. A utilização do vidro na construção tem tido uma expressão cada vez mais significativa, 
resultando em rácios de envidraçado na fachada muito elevados, especialmente em edifícios não 
residenciais. Esta tendência deve-se às boas características estéticas e óticas do vidro que permitem a 
entrada de luz natural e visão para o exterior, podendo contribuir para poupanças de energia com 
iluminação e conforto visual. No entanto, os ganhos solares pelos envidraçados, especialmente em 
climas com verões quentes e prolongados, contribuem de forma muito significativa para as cargas 
térmicas de arrefecimento e podem originar problemas de encadeamento, perturbando a produtividade 
dos utilizadores. A película de controlo solar, desenvolvida para aplicação em envidraçados na 
indústria da construção civil, tem como objetivo principal reduzir as cargas térmicas de um espaço 
interior, impedindo a passagem de radiação em todo o espectro de radiação solar ou em certos 
comprimentos de onda específicos. Com o objetivo de avaliar a eficiência térmica e lumínica de 
películas de controlo solar, foi realizada uma campanha experimental no período de verão e no período 
de inverno em dois gabinetes semelhantes localizados em Lisboa. Um deles, considerado como gabinete 
de referência, não tem película aplicada no envidraçado e o outro tem aplicada uma película no 
envidraçado. Os resultados observados mostram que a película melhora o desempenho térmico e 
lumínico do ambiente interior durante o período de verão no gabinete em que está aplicada, o qual 
registou uma diminuição dos valores de temperatura interior comparativamente ao gabinete de 
referência, o que pode conduzir a uma diminuição do consumo de energia com arrefecimento. Durante 
o período de inverno, o gabinete com película de controlo solar apresentou valores de temperatura e 
de iluminação natural inferiores aos valores observados no gabinete de referência, diminuindo as 
condições de conforto no ambiente interior. 
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1. INTRODUÇÃO 
Na arquitetura moderna, o uso de envidraçados nas fachadas de edifícios não residenciais aumentou 
significativamente nos últimos anos. Este aumento deve-se principalmente a razões de ordem estética, 
associadas ao aspeto visual apelativo e moderno que o uso do vidro confere às construções e pela entrada 
de luz natural nos edifícios. No entanto, o aumento da área envidraçada na fachada coloca pressões 
adicionais nas cargas térmicas do edifício, contribuindo para um aumento da temperatura interior e dos 
níveis de iluminância e um possível aumento da utilização de sistemas de climatização e de dispositivos 
de controlo solar [1]. 
A película de controlo solar (PCS), desenvolvida para a aplicação em envidraçados na indústria da 
construção civil, tem como objetivo principal reduzir as cargas térmicas de um espaço interior, 
reduzindo a passagem de radiação em todo o espectro de radiação solar ou em certos comprimentos de 
onda específicos (foto-seletiva) [2]. Segundo a norma EN 15755-1 [3], a película polimérica adesiva 
quando aplicada na superfície do vidro altera o fator solar do envidraçado, através da modificação de 
parâmetros como a transmissão, a reflexão, a absorção e a transmissão de raios ultravioleta e de luz 
visível. 
Li et al. analisaram dois escritórios, através de métodos numéricos com calibração das temperaturas 
superficiais do vidro, com elevado rácio de envidraçado na fachada, um com e o outro sem PCS, em 
Hong-Kong [4]. Concluíram que no escritório com PCS houve uma redução constante na transmissão 
de luz visível e que o valor de reflexão do envidraçado variava diretamente com os níveis de radiação 
solar, conseguindo refletir até 30% do total da radiação solar incidente.  
Yin et al. analisaram através de simulações numéricas o desempenho energético de um museu com e 
sem PCS, em Shanghai [5]. Os resultados com PCS neste edifício mostraram uma redução do pico 
mensal e da média anual de consumo de eletricidade. 
Moretti et al. realizaram um estudo experimental para analisar o desempenho térmico e lumínico de dois 
escritórios similares, um com e o outro sem PCS, na Perugia, em Itália [6]. Os resultados mostraram que 
o escritório com PCS teve uma redução da temperatura interior de 2-3oC em dias de céu descoberto e 
uma redução dos níveis de iluminância de 59%. 
De uma forma geral, os estudos que analisam numericamente o desempenho térmico, lumínico e 
energético de espaços interiores com e sem PCS, são dirigidos principalmente para o caso de vidros 
duplos. Esta constatação também se aplica aos estudos experimentais que analisam in-situ a influência 
das PCS na temperatura interior, na iluminância e na irradiância, que se limitam em geral a casos de 
estudo de envidraçados com vidros duplos. 
O presente trabalho propõe-se avaliar a variação de parâmetros associados ao conforto térmico e visual 
de envidraçados simples de gabinetes com e sem PCS localizados em Lisboa, Portugal. Para isso, foi 
realizada uma campanha experimental de monitorização in-situ simultaneamente em dois gabinetes 
similares e adjacentes de um mesmo caso de estudo. No primeiro gabinete foi aplicada uma PCS pelo 
interior do envidraçado e no segundo gabinete o envidraçado permaneceu sem PCS (gabinete de 
referência). O desempenho térmico e visual foi analisado através de medições das temperaturas ambiente 
e superficiais do vidro, da radiação solar incidente no plano da fachada e da iluminância e irradiância 
no ambiente interior. 
2. METODOLOGIA 
2.1. Caso de estudo 
O caso de estudo é constituído por dois gabinetes adjacentes localizados no 2º piso do Pavilhão de 
Engenharia Civil e Arquitetura do Instituto Superior Técnico situado no campus da Alameda, em Lisboa 
(Figura 1.a). O edifício é constituído essencialmente por salas de aula e gabinetes de escritórios. Os 
gabinetes em estudo têm uma área total de 13.5m2 e um pé direito de 3.15m, com ocupação média diária 
de uma pessoa em horário laboral, sendo estas condições características dos gabinetes tipo deste edifício. 
A fachada exterior tem orientação Este e um envidraçado com 8m2 de área, ficando exposto à radiação 
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solar direta durante o período da manhã e, nas restantes horas do dia, apenas à radiação difusa. O 
envidraçado é constituído por uma caixilharia de alumínio termolacado de correr sem corte térmico e 
um vidro simples temperado de 6mm de espessura. 
Com o objetivo de avaliar o desempenho térmico e visual dos gabinetes deste edifício com e sem PCS, 
foram selecionados dois gabinetes adjacentes (gabinetes A e B da Figura 1.b), onde num deles (gabinete 
A) foi instalada a película de controlo solar (PCS) Prestige 70 pelo interior do vidro e no outro (gabinete 
B) o envidraçado permaneceu sem PCS. Estes gabinetes apresentam características de geometria, 
constituição, orientação solar e ocupação idênticas (Figura 1.c), o que os torna um bom caso de estudo 
para uma análise comparativa do efeito de aplicação de PCS. Na Tabela 1 apresentam-se as propriedades 
térmicas e óticas do vidro com PCS (gabinete A) e do vidro sem película (gabinete B), determinadas 
com recurso aos programas de simulação Window e Optics [7] e que consistem em: coeficiente de 
seletividade espectral (CSE), coeficiente de transmissão térmica em W/m2K (U), fator solar (g), 
transmitância visível (τvis), refletância frontal visível (ρf,vis), refletância de tardoz visível (ρb,vis), 
transmitância solar (τsol), refletância frontal solar (ρf,sol), refletância de tardoz solar (ρb,sol) e absortância 













Figura 1. Gabinetes do caso em estudo: a) localização em planta do edifício no campus da Alameda do 
Instituto Superior Técnico; b) fachada; c) representação tridimensional de um gabinete [8] 
Propriedades 
térmicas e óticas 
CSE U g τvis ρf,vis ρb,vis τsol ρf,sol ρb,sol α1 
Gabinete A (Película 
Prestige 70) 
1.30 5.450 0.479 0.623 0.1495 0.127 0.315 0.170 0.134 0.127 
Gabinete B (sem 
película) 
1.05 5.809 0.849 0.892 0.081 0.081 0.817 0.074 0.074 0.109 
Tabela 1: Propriedades térmicas e óticas do envidraçado do gabinete A e do gabinete B 
determinadas numericamente com os programas Window e Optics 
2.2. Campanha experimental 
A campanha de monitorização térmica e lumínica foi realizada in-situ em simultâneo em dois gabinetes, 
o gabinete A, onde foi aplicada uma PCS na superfície interior do vidro, e o gabinete B, que permaneceu 
sem película aplicada no vidro, servindo como gabinete de referência. A campanha experimental 
decorreu de 24 a 31 de julho e de 8 a 13 de setembro, durante a estação de verão, e de 24 a 30 de 
novembro e de 10 a 3 de dezembro, durante a estação de inverno. 
Para determinar o desempenho térmico e visual de um gabinete com película (gabinete A) e de outro 
a) b) c) 
N 
 
Gabinete A Gabinete B 
     E 
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sem película (gabinete B), foram monitorizadas na estação de verão e de inverno as seguintes grandezas: 
i) temperatura e humidade relativa dos ambientes interior e exterior; ii) temperaturas superficiais interior 
e exterior do vidro e da parede da fachada; iii) fluxo de calor na superfície interior do envidraçado e da 
parede da fachada; iv) iluminância e irradiância do ambiente interior no plano de trabalho e exterior no 
plano vertical normal à fachada; v) radiação global em plano horizontal. 
Em ambos os gabinetes foram utilizados seis termopares do tipo T com 0.2mm de espessura para 
medição da temperatura dos ambientes interior e exterior e das temperaturas superficiais no envidraçado 
e na parede da fachada. A medição do fluxo de calor foi obtida com dois fluxímetros Hukseflux HFP01 
em cada gabinete, colocados na superfície interior do envidraçado e na superfície interior da parede da 
fachada. A iluminância e irradiância interior e exterior foram obtidas por piranómetros LI-COR LI200 
e LI-COR LI210R e por um piranómetro Kipp&Zonen CM5 de classe 1 (colocado no ambiente interior 
dos gabinetes), perfazendo um total de 3 luxímetros e 3 piranómetros. Todos os equipamentos descritos 
ficaram conectados a sistemas de aquisição de dados, nomeadamente, os dataloggers Campbell CR10X 
e o DeltaT DL2. 
Para além destes equipamentos, foi colocado em cada gabinete um termohigrómetro rotronic no topo de 
uma estante de arrumação e um termohigrómetro Tinytag no parapeito da janela do gabinete A. A Tabela 
2 apresenta os equipamentos utilizados, as variáveis medidas, a precisão dos aparelhos e a sua 
localização e a Figura 2 ilustra a disposição dos equipamentos nos gabinetes em estudo. 
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Figura 2. Esquema ilustrativo da localização dos equipamentos de medição na janela 
Piranómetro 
Luxímetro 
Termopar de medição de temperatura ambiente 
Termopar de medição de temperatura superficial 
Fluxímetro 
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3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 
Na presente seção analisam-se os resultados obtidos da temperatura do ambiente interior e das 
temperaturas superficiais do vidro, da iluminância e da irradiância no ambiente interior do gabinete A 
(com PCS aplicada no interior do vidro) e do gabinete B (de referência). Para isso, e uma vez que a 
quantidade de dados obtidos é muito extensa, selecionaram-se dias de maior interesse para ser analisados 
em cada estação: dois dias não climatizados da estação de verão (DnC-V), 27 e 28 de julho, e dois dias 
não climatizados da estação de inverno (DnC-I), 24 e 30 de novembro. 
Na Tabela 3 apresentam-se os dias tipo selecionados para cada estação e as seguintes variáveis 
climáticas registadas nesses dias, nomeadamente: temperatura exterior média e máxima diária, Text e 
Text,máx respetivamente, e radiação global média e máxima diária em plano vertical em W/m2, Radglob,vert 









a) DnC-V: 27 e 28 de julho 22.66 e 22.00 34.12 e 26.10 192 e 112 577 e 317 
b) DnC-I: 24 e 30 de novembro 11.21 e 10.63 13.90 e 12.89 164 e 148 553 e 550 
Tabela 3: Dias não climatizados: a) da estação de verão e; b) da estação de inverno 
3.1. Temperaturas ambiente interior e superficiais do vidro 
Na Figura 3 apresentam-se a radiação global medida no plano vertical da fachada dos gabinetes 
(Rglob,vert), temperaturas interiores (Tint), superficiais interior (Tsi) e exterior (Tse) para os dias não 
climatizados da estação de verão (DnC-V) e de inverno (DnC-I) para ambos os gabinetes A e B. 
Relativamente às temperaturas interiores e superficiais do vidro nos DnC-V e DnC-I é interessante notar 
que: i) as temperaturas interiores têm o maior aumento durante o período da manhã, entre as 06h00 e as 
12h00, evidenciando uma forte influência da radiação direta no ambiente térmico dos gabinetes e tendem 
a diminuir nas restantes horas; ii) comparando os valores diários de temperatura interior do gabinete A 
com os do gabinete B, observa-se uma redução média de 0.92oC e de 0.47oC nos dias 27 e 28 de Julho, 
respetivamente, e de 1.06oC e 2.31oC nos dias 24 e 30 de Novembro, respetivamente; iii) a temperatura 
superficial interior do vidro do gabinete A é superior à do gabinete B durante o período de exposição à 
radiação solar direta, atingindo os valores máximos de 44.8oC e 34.6oC no período de verão, e de 23.1oC 
em ambos os dias no período de inverno; iv) a temperatura superficial exterior do vidro do gabinete A 
é também superior à do gabinete B durante o período de exposição à radiação solar direta, atingindo os 
valores máximos de 43.4oC e 34.9oC no período de verão, e de 20.9oC e 15.5oC no período de inverno; 
v) no período sem exposição à radiação direta, os valores das temperaturas superficiais de ambos os 
gabinetes aproximam-se dos valores da temperatura exterior. 
De forma a analisar mais pormenorizadamente a variação das temperaturas nos vidros com e sem PCS 
no período de verão e de inverno são apresentados na Figura 4 e 5 os perfis horizontais de temperatura 
em ambos os gabinetes do caso em estudo nos DnC-V e DnC-I, respetivamente. 
Observa-se na Figura 4 que no período de verão às 09h00 as temperaturas superficiais do gabinete A 
com PCS são superiores às do gabinete B sem PCS, o que implica que nessa hora o fluxo de calor por 
conveção entre a superfície interior do vidro e o ar interior deva ser maior no gabinete A, com PCS, do 
que no gabinete B, sem PCS. Os valores da temperatura superficial interior e exterior são semelhantes 
para a mesma hora em ambos os gabinetes (Tsi ≈ Tse), com exceção das 09h00 no gabinete B, onde a 
temperatura superficial exterior é superior à interior. A temperatura interior e exterior, na mesma hora, 
tomam valores muito semelhantes (Tint ≈ Text), o que é indicativo de um elevado valor do coeficiente de 
transmissão térmica do vidro. 
Observa-se na Figura 5 que no período de inverno às 06h00 e às 9h00 a temperatura exterior é menor 
do que nas restantes horas do dia. Em ambos os gabinetes e em todas as horas observa-se Tsi ≥ Tse, o que 
indica que o fluxo de calor por condução no vidro ocorre no sentido do ambiente interior para o ambiente 
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exterior e resulta em perdas térmicas através deste elemento da fachada. 
 

















Figura 3. Temperaturas interior, Ti, superficial interior, Tsi, e exterior, Tse, e radiação global em plano 
vertical, Rglob,vert, no gabinete A e no gabinete B em dias não climatizados: a) DnC-V e; b) DnC-I 
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Figura 4. Perfil de temperaturas no vidro nos DnC-V no gabinete A e no gabinete B 
     
Figura 5. Perfil de temperaturas no vidro nos DnC-I no gabinete A e no gabinete B 
3.2. Irradiância vertical interior 
Na Figura 6 são apresentados os valores de irradiância em plano vertical exterior (Iext,vert) e interior no 








Figura 6. Irradiância interior em plano vertical no gabinete A, Iint,vertA, no gabinete B, Iint,vertB, e exterior 
em plano vertical, Iext,vert 
Observa-se na Figura 6 que durante o período de insolação os valores de irradiância interior em plano 
vertical no gabinete B são superiores aos do gabinete A nos dias analisados na estação de verão e de 
inverno (Iint,vertA ≤ Iint,vertB). A PCS originou uma redução média diária entre 48-55% nos dias 27 e 28 de 
julho e entre 49-50% nos dias 24 e 30 de novembro. É importante salientar que apesar dos valores 
observados de irradiância exterior serem superiores nos DnC-I quando comparados com os observados 
nos DnC-V (Iext,vert (médio verão) < Iint,vertB (médio inverno)), a redução da irradiância no gabinete B com 
PCS foi mais significativa na estação de inverno do que na estação de verão. 
3.3. Iluminância vertical interior 
Na Figura 7 são apresentados os valores de iluminância em plano vertical exterior (Eext,vert) e interior no 
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Figura 7. Iluminância interior em plano vertical no gabinete A, Eint,vertA, no gabinete B, Eint,vertB, e 
exterior em plano vertical, Eext,vert 
Analisando a Figura 7 que a curva de iluminância interior em plano vertical dos gabinetes A e B 
acompanham a curva de iluminância exterior em plano vertical, o que indica que não existem obstruções 
devidas à ativação de dispositivos de sombreamento nesses dias. Os gabinetes A e B apresentam valores 
de iluminância semelhantes com exceção do período da manhã (quando existe exposição à radiação 
solar direta). A redução média diária dos valores de iluminância em plano vertical entre o gabinete A e 
o gabinete B foram de 14-15% nos dias 27 e 28 de julho, e de 49-50% nos dias 24 e 30 de novembro. É 
importante salientar que nos dias analisados a redução média diária de iluminância de um gabinete com 
a película Prestige 70 é maior na estação de inverno do que na estação de verão. 
4. CONCLUSÕES 
O presente trabalho avaliou o desempenho térmico e visual de envidraçados simples com e sem películas 
de controlo solar (PCS) através de uma análise experimental de monitorização in-situ. Para isso, 
selecionaram-se dois gabinetes similares na sua geometria, constituição, orientação solar e ocupação, 
com orientação Este, localizados no Pavilhão de Civil do Instituto Superior Técnico no campus da 
Alameda, em Lisboa. Estes gabinetes apresentam situações de desconforto térmico no ambiente interior 
devido à exposição solar elevada do seu envidraçado, que ocupa cerca de 66% da área da parede Este, 
e às fracas características térmicas e óticas do vidro atual. 
Num gabinete foi instalada uma PCS pelo interior do envidraçado (gabinete A) e no segundo gabinete 
não se aplicou PCS, servindo como gabinete de referência (gabinete B). Foram registados valores de 
forma contínua nas estações de verão e inverno das temperaturas ambiente interior e exterior e 
superficiais interior e exterior do envidraçado e da parede da fachada, do fluxo de calor no envidraçado 
e na parede da fachada, e de irradiância e iluminância interior e exterior em plano vertical. As 
propriedades térmicas e óticas dos envidraçados dos gabinetes A e B foram determinadas 
numericamente com recurso aos programas Window e Optics. 
Para realizar uma análise detalhada do comportamento térmico e visual dos sistemas envidraçados de 
ambos os gabinetes sem a influência da ativação individual do sistema de climatização, foram 
selecionados dois dias não climatizados em cada uma das estações de verão e de inverno. Da análise dos 
resultados obtidos conclui-se que: i) existe uma forte influência da radiação solar incidente nas 
temperaturas ambiente interior e superficiais interior e exterior do envidraçado; ii) as temperaturas 
ambiente interior, quer no inverno quer no verão, são mais elevadas no gabinete sem película (gabinete 
B) do que no gabinete com película (gabinete A), pela modificação dos propriedades térmicas e óticas 
do sistema envidraçado e diminuição dos ganhos solares introduzidas pela PCS; iii) as temperaturas 
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gabinete B sem película, o que possivelmente está relacionado com o aumento do parâmetro de absorção 
do sistema envidraçado com a aplicação de PCS e; iv) a irradiância e a iluminância interior em plano 
vertical foram inferiores no gabinete com película durante os períodos com exposição à radiação solar 
direta. Estes resultados indiciam que o comportamento térmico do gabinete com PCS melhora durante 
a estação de verão, mas piora durante a estação de inverno. De referir ainda que o fato das temperaturas 
superficiais interiores do envidraçado serem superiores aquando da colocação da película pelo interior 
pode induzir situações de desconforto localizado junto ao envidraçado durante a estação de verão. 
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